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TRAMITE: Reglamento para el Registro e Incorporacién de los Generadores
Distribuidos a la Red de Distribucion.

SINTESIS RESOLUTIVA: Aprobar el “Reglamento para el Registro e Incorporacion de
los Generadores Distribuidos a la Red de Distribucion” que en Anexo forma parte
inseparable de la presente Resolucion; derogar la Resolucién AETN N° 485/2022 de
1° de septiembre de 2022; instruir a los Distribuidores para que en el plazo de veinte
(20) dias habiles administrativos a partir de la publicacién de la presente Resolucion,
realicen las adecuaciones de sus sistemas normativos, operativos y comerciales a los
Procedimientos aprobados en la presente resolucion, en observancia del inciso d) del
articulo 7 del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024; y disponer que la
Unidad de Gestién Estratégica (UGE) de la AETN publique la presente Resolucion por
una sola vez, en un 6rgano de prensa de circulacion nacional, en aplicacion del
articulo 34 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento
Administrativo y en la pagina web https://www.aetn.gob.bo.

VISTOS:

. El Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021; el Informe AETN-DOCP1 N°
1017/2022 de 30 de agosto de 2022; la Resolucion AETN N° 485/2022 de 1° de
septiembre de 2022, el Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024; el Informe
AETN-DOCP1 N° 824/2024 de 04 de julio de 2024; los antecedentes del proceso y
todo lo que convino ver, tener presente, y;

CONSIDERANDO: (Antecedentes)

Que el Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021, modificado por Decreto
Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024, establece las condiciones generales para
normar la actividad de Generacién Distribuida en los sistemas de distribucion de
energia eléctrica.

Que mediante Informe AETN-DOCP1 N° 1017/2022 de 30 de agosto de 2022, en
mérito al analisis efectuado, recomendé aprobar el “Procedimiento Técnico Comercial
para el Registro e Incorporacion de los Generadores Distribuidos a la Red de
Distribucion en Bolivia.” -

Que mediante Resolucion AETN N° 485/2022 de 1° de septiembre de 2022 aprobd el
‘Procedimiento Técnico Comercial para el Registro e Incorporacion de los
Generadores Distribuidos a la Red de Distribucion en Bolivia” y el “Procedimiento de
Regularizacién del Registro de Consumidores con Generacion Distribuida existentes
antes de la promulgacién de la Normativa’.

Que mediante Informe AETN-DOCP1 N° 824/2024 de 04 de julio de 2024, en merito al
analisis efectuado, recomendd aprobar el ‘Reglamento para el Registro e
Incorporacion de los Generadores Distribuidos a la Red de Distribucion™ conforme
Anexo; derogar la Resolucién AETN N° 485/2022 de 1° de septiembre de 2022; instruir
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a los Distribuidores para que en el plazo de veinte (20) dias habiles administrativos,
realicen las adecuaciones de sus sistemas normativos, operativos y comerciales a los
Procedimientos adjuntos al presente Informe, en observancia del inciso d) del articulo
7 del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024; y disponer que la Unidad de
Gestion Estratégica (UGE) de la AETN publique la presente Resolucién por una sola
vez, en un 6rgano de prensa de circulacion nacional, en aplicacion del articulo 34 de la
Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo y en la
pagina web https://www.aetn.qgob.bo.

, CONSIDERANDO: (Marco Legal)
Que el articulo 20 de la Constitucion Politica del Estado (CPE), establece:

“I.  Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios
bésicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y
telecomunicaciones.

ll.  Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provision de
los servicios basicos a través de entidades publicas, mixtas, cooperativas o
comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones
se podrd prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La
provisién de servicios debe responder a los criterios de universalidad,
responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas
equitativas y cobertura necesaria; con participacion y control social.

lll.  El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto

de concesién ni privatizacion y estan sujetos a régimen de licencias y registros,

conforme a ley.”

Que el articulo 378 de la Constitucién Politica del Estado (CPE), establece:

“1. Las diferentes formas de energia y sus fuentes constituyen un recurso, su
acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y
social del pais, y se regira por los principios de eficiencia, continuidad,
adaptabilidad y preservacion del medio ambiente.

Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva
energética en las etapas de generacién, transporte y distribucion, a través de
empresas plblicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas,
empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con participacion y
control social. La cadena productiva energética no podréa estar sujeta
exclusivamente a intereses privados ni podra concesionarse. La participacion
privada sera requlada por la ley.”

Que el articulo 1 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994,
establece:

“(...) Estan sometidas a la presente ley, todas las personas individuales y colectivas
dedicadas a la Industria Eléctrica, cualesquiera sea su forma y lugar de constitucion.

()"
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Que el articulo 3 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, sefiala
lo siguiente: -

- “Las actividades relacionadas con la industria Eléctrica se regirdn por principios de
eficiencia, transparencia, calidad, continuidad, adaptabilidad y neutralidad. (...)

e) El principio de adaptabilidad promueve la incorporacion de tecnologia y sistemas de
administracion modernos, que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestacion del
servicio. (...)"

Que el articulo 12 de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994,
establece como funcién y atribucion de la Superintendencia de Electricidad:

*f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los Titulares. (...)

m) Requerir de las personas individuales y colectivas que realicen alguna actividad de
la Industria Eléctrica, informacién, datos y otros que considere necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, y publicar estadisticas sobre las actividades de la
Industria Eléctrica. (...)."

Que el articulo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de
abril de 2002 establece: “Los actos administrativos seran objeto de publicacion cuando
asi lo establezcan las normas de cada procedimiento especial o cuando lo aconsejen
razones de interés publico. La publicacion se realizaré por una sola vez en un organo
de prensa de amplia circulacion nacional o en su defecto cuando corresponda, en un
medio de difusion local de la sede del 6rgano administrativo.”

Que mediante Decreto Supremo N° 26302 de 1° de septiembre de 2001, se aprobo el
Reglamento de Servicio Publico de Suministro de Electricidad (RSPSE).

Que mediante Decreto Supremo N° 26607 de 20 de abril de 2002, se aprobo el
Reglamento de Calidad de Distribucion (RCDE).

2l Que el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, modificado mediante
7/ Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, establece en su articulo 51 las
competencias de la Autoridad de Fiscalizacién de Electricidad y Tecnologia Nuclear
(AETN), ademas de las establecidas en las normas legales sectoriales vigentes, en
todo lo que no contravenga a la CPE y al mencionado Decreto Supremo, son las
siguientes:

“b) Regular, controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la prestacion de los servicios y
actividades por parte de las entidades y operadores bajo su Jurisdiccion

reguladora y el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.

ﬁi’;uatfikﬁ c) Implementar los aspectos relativos a la regulacién, control, fiscalizacion y

o

% Victor :y supervisién del sector de electricidad, en el marco de la CPE.
RS d) Fijar, aprobar y publicar precios, tarifas, derechos u otros de acuerdo a la
normativa vigente, garantizando su correcta aplicacion y asegurando que la

informacion sustentatoria esté disponible y sea publica.”
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Que el articulo 53 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009 modificado
mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, establece que el Director
Ejecutivo de la AETN, tiene entre otras, las siguientes atribuciones:

“l)- Controlar, fiscalizar y regular toda la cadena del sector eléctrico de acuerdo a la
normativa vigente, en todo el territorio nacional, tanto dentro como fuera del sistema
interconectado nacional.”

Que el Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021, establece las condiciones
generales para normar la actividad de Generacion Distribuida en los sistemas de
distribucion de energia eléctrica.

Que mediante Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024, se realizan
modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de
2021, con la finalidad de impulsar el uso de energias limpias y el cambio de la matriz
energética a través de la apertura de beneficios e incentivos que permitan mejorar la
participacion de la Generacion Distribuida en el mercado eléctrico del pais, como ser la
Autoproduccion con Generacién,

CONSIDERANDO: (Analisis)

Que mediante Informe AETN-DOCP1 N° 824/2024 de 04 de julio de 2024, la Direccion
de Control de Operaciones, Calidad y Proteccion al Consumidor Area 1 (DOCP1),
establecio lo siguiente:

‘(...) 3. ANALISIS.
Del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024

El Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021, dispone las condiciones
generales para normar la actividad de Generacion Distribuida en los sistemas de
distribucion de energia eléctrica y determina la retribucion por la energia eléctrica
inyectada a la Red de Distribucion, con el objetivo de impulsar el uso de energias
limpias y renovables y promover el cambio de la matriz energética mediante beneficios
e incentivos.

No obstante, transcurridos tres (3) afios desde su promulgacion, se advirtio la
necesidad de realizar modificaciones e incorporaciones al mismo para continuar
promoviendo estos objetivos.

En este contexto, el 5 de junio de 2024 se publicé el Decreto Supremo N° 5167, que
modificé el Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021 e incorporé lo
siguiente:

“El articulo 3 del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024, establece que la
clasificacion de potencia instalada para la Generacién Distribuida sera la siguiente:

a) Nanogeneracién Distribuida. Potencia instalada menor o igual a 10 kW.

R
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b) Microgeneracién Distribuida. Potencia instalada mayor a 10 kW'y menor o
igual a 50 kW,
c) Minigeneracioén Distribuida. Potencia instalada mayor a 50 kW y menor o

igual a 500 kW
d) Macrogeneracién Distribuida. Potencia instalada mayor a 500 kW,
aplicable solo a la Autoproduccién con Generacion Distribuida.

El inciso ¢) del articulo 4 del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024,
establece lo siguiente:

c) Las adecuaciones para la conexion a la Red seran a costo del Generador
Distribuido, las mismas deben ser ejecutada bajo las especificaciones
técnicas del Distribuidor. Este servicio podré ser solicitado al Distribuidor.

Los parégrafos Il y IV del articulo 6 del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de
2024, establece lo siguiente:

Il. Las empresas dedicadas a las actividades de la instalacién de Generacion
Distribuida deben inscribirse en el Ente Regulador, asl como registrarse y
habilitarse en el Distribuidor, conforme a lo establecido en la normativa
regulatoria del sector eléctrico.

IV. El equipo de medicién y las instalaciones eléctricas para la Generacion

Distribuida deben ser verificadas por el Distribuidor de acuerdo a lo
establecido por el Ente Regulador del sector eléctrico.

INCORPORACIONES

Se incorpora el inciso d) en el articulo 4 del Decreto Supremo N° 4477, de 24 de
marzo de 2021, con el siguiente texto:

d) El Generador Distribuido debe cumplir con las condiciones técnicas para que
su Sistema de Generacion Distribuida no afecte al suministro normal de la
Red de Distribucion.

Se incorpora el articulo 7 en el Decreto Supremo N° 4477, de 24 de marzo de 2021,
con el siguiente texto:

ARTICULO 7.- (OBLIGACIONES PARA LA GENERACION DISTRIBUIDA).
El Distribuidor tiene las siguientes obligaciones:

a) Aprobar o rechazar el proyecto de disefio, instalacién o adecuacion de la
Generacién Distribuida en cumplimiento de los requisitos establecidos.

b) Realizar la inspeccién y verificacion para la conexién del Sistema de

Generacién Distribuida. '
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¢) Revelar y procesar la informacién de los Generadores Distribuidos, que
deberé ser enviada al Ente Regulador.

d) Elaborar los procedimientos operativos y comerciales para la
implementacién y registro de la Generacion Distribuida en el marco del
presente Decreto Supremo y la normativa emitida por el Ente Regulador.

e) Notificar a los Generadores Distribuidos identificados por el Distribuidor o
comunicados por el Ente Regulador, que no cuenten con el registro
correspondiente, la obligacién de regularizar el mismo.

f) Suscribir un contrato con el Generador Distribuido.

g) Registrar la medicion de los parémetros técnicos de la Generacion
Distribuida conforme Reglamento.

h) Retribuir la medicion de los paréametros técnicos de la Generacion
Distribuida conforme Reglamento.

i) Cumplir los plazos establecidos por el Ente Regulador conforme
Reglamento.

El Generador Distribuido tiene las siguientes obligaciones:

a) Contratar una empresa instaladora de Generacién Distribuida inscrita en el
Ente Regulador, para realizar el proyecto de disefio, instalacion o
adecuacion de la Generacion Distribuida.

b) Mantener condiciones éptimas el Sistema de Generacion Distribuida para no
afectar al suministro normal de la Red de Distribucion e instalaciones de
terceros.

¢) Suscribir un contrato de Generador Distribuido con el Distribuidor.

d) Solicitar al Distribuidorla aprobacién de cualquier modificacion en el Sistema
de Generacion Distribuida, a través de una empresa instaladora.

e) Permitir el acceso coordinado al personal del Distribuidor a las instalaciones
del Sistema de Generacion Distribuida.

f) Cubrir los costos de las adecuaciones a las instalaciones que sean
necesarias para su conexion a la Red de Distribucién, en cumplimiento de la
normativa vigente.

Se incorpora el articulo 8 en el Decreto Supremo N°® 4477 de 24 de marzo de 2021,
con el siguiente texto:

ARTICULO 8.- (PROHIBICIONES PARA LA GENERACION DISTRIBUIDA).

El Distribuidor tiene prohibido restringir el acceso a la Red de Distribucion al
Generador Distribuido, sin la justificacion técnica y legalmente respectiva.

La Empresa Instaladora tiene prohibido:

a) Establecer la contraprestacion del servicio de disefio, instalacion,
“adecuacién o mantenimiento mediante la comercializacién de la energia

consumida, generada o inyectada. :
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b) Ceder el contrato suscrito con el Generador Distribuido, sin la notificacion
previa al Distribuidor.
' El Generador Distribuido tiene prohibido:
' a) Suministrar la energia generada a un tercero.
b) Conectarse a la Red de Distribucién sin la autorizacion correspondiente.

Se incorpora el articulo 9 en el Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021,
con el siguiente texto:

ARTICULO 9.- (AUTOPRODUCCION CON GENERACION DISTRIBUIDA). El
Consumidor Regulado que pertenece a las categorias industrial, transporte masivo o
que brinda servicios basicos, que requiera constituirse como Autoproductor con
Generacion Distribuida, debe:

a) Realizar la inscripcion de Autoproduccion con Generacion Distribuida en el
Ente Regulador.

b) Solicitar el registro en el Distribuidor como Autoproductor con Generacion
Distribuida.

Se incorpora el articulo 10 en el Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021,
con el siguiente texto:

ARTICULO 10.- (MEDICION DE LA AUTOPRODUCCION CON GENERACION
DISTRIBUIDA).

I. La medicion de energia eléctrica generada por el Autoproductor con
Generacién Distribuida seré realizada por el Distribuidor en el lugar de
instalacién del Sistema de Generacion Distribuida o en los puntos de
inyeccion y Retiro Remoto, con medidores que tengan la misma clase.

Il. Los sistemas de medicién y equipos asociados, conexién, adecuacion y
otros accesorios deberén ser adquiridos por cuenta y costo del
Autoproductor con Generacién Distribuida.

Se incorpora el articulo 11 en el Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021,
con el siguiente texto:

ARTICULO 11.- (COMPENSACION PARA LA AUTOPRODUCCION CON
GENERACION DISTRIBUIDA).

I. La energia inyectada en uno o varios puntos de la Red de Distribucion y
retirada en puntos distintos por el Autoproductor de Generacion Distribuida
serd compensada considerando los siguientes criterios:

a) Retribucion por uso de la red de Distribucion.
b) Cantidad de energia inyectada de forma remota.

£ ! ¢) Cantidad de energia retirada de forma remota. \
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d) Bloques horarios para la inyeccién y retiro remoto.
e) Balance de Energia.
f) Disponibilidad y capacidad de la Red de Distribucion.

Il. El Ente Regulador estableceré la compensacion para el Autoproductor de
Generacion Distribuida mediante Resolucién Administrativa, considerando
los criterios sefialados en el Paragrafo precedente”.

Considerando lo establecido en el parégrafo | de la Disposicién Transitoria Unica del
Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024, que sefiala textualmente: “I. El Ente
Regulador emitiré la reglamentacién correspondiente en un plazo de hasta treinta (30)
dias calendario, a partir de la publicacion del presente Decreto Supremo” en
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo N° 3892 del 1 de
mayo de 2019, se ha elaborado el proyecto de "Reglamento para el Registro e
Incorporacién de los Generadores Distribuidos a la Red de Distribucion”, aspectos que
se describen a continuacion:

i. Antecedentes.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los
requisitos y el procedimiento para el registro e Incorporacion de los
Generadores Distribuidos a la Red de Distribucion, al Decreto Supremo N°
5167 de 05 de junio de 2024.

il. Objeto.- Establecer los requisitos, plazos y el procedimiento para el registro
e incorporacién de los Generadores Distribuidos a la red de distribucioén.

iii. Ambito de aplicacién.- El procedimiento sefiala a los Distribuidores y a los
Generadores Distribuidos

iv. Definiciones.- Ademas de las definiciones establecidas en el Decreto
Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021, el procedimiento define:
adecuacién de Instalaciones, Baja Tension (BT), Certificado de Inscripcion
de Autoproductor con Generacion Distribuida, Consumidor Regulado
Solicitante, Dias, Energia Autoconsumida, Energia Consumida, Energia
Generada, Formulario de Registro, Instalaciones del Generador Distribuido,
Media Tension (MT), Potencia Instalada del Sistema de Generacion
Distribuida, Solicitud de Aprobacién del Proyecto y Verificacion de Equipos
de Medicion e Instalaciones del Generador Distribuido.

Informacién para el Acceso como Generador Distribuido.- Se establece
un mecanismo de comunicacion entre el Consumidor Regulado interesado
en constituirse en Generador Distribuido y el Distribuidor, ademas de la
obligatoriedad de que el Distribuidor informe los requisitos y condiciones
técnicas y comerciales al Consumidor Regulado interesado en conslituirse
en Generador Distribuido.

Requisitos Técnicos de Proyectos.- Establece los requisitos técnicos que
deben cumplir los proyectos de generacion distribuida, incluyendo las
caracteristicas minimas requeridas, como el listado de elementos de
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proteccién, corte y operacion, asi como esquemas unifilares referenciales
para la conexion de los sistemas de generacion distribuida.

vii. Contenido minimo de Proyectos de Generacién Distribuida.- Establece
los requisitos minimos para los proyectos de generacion distribuida que un
consumidor regulado interesado en convertirse en Generador Distribuido
debe presentar ante el Distribuidor.

viii. Etapas para el Acceso de los Generadores Distribuidos a la Red de
Distribucién.- El documento describe las etapas que los Distribuidores y los
consumidores regulados deben seguir al solicitar acceso a la red de
distribucion, abarcando la implementacién del Sistema de Generacion
Distribuida y la inspeccion de sus instalaciones.

ix. Contratos.- El procedimiento establece el contenido minimo del contrato a
suscribirse entre el Distribuidor, Generador Distribuido y para el
Autoproductor con Generacion Distribuida, asi como también los plazos a
considerar para su vigencia, condiciones para la renovacion y terminacion
del contrato.

X. Criterios para la Operacion, Mantenimiento, Seguridad de la Conexién y
Sistemas de Medicidn.- Identifica los requisitos técnicos para la operacion,
mantenimiento, seguridad, sistemas de medicién, a los cuales debera
enmarcarse todo Consumidor Regulado con Generacion Distribuida que se
conecte a la red de un Distribuidor.

xi. Disposiciones Adicionales.- El procedimiento contempla disposiciones
adicionales como las causales para el corte del servicio y/o desconexién del
sistema de Generacion Distribuida, cambio de categoria, factura del
Generador distribuido, acceso de nuevos generadores distribuidos,
imposibilidad de la lectura de medidores, descuentos de la ley 1886, y
Obligacion del Registro.

<\ Conforme lo instruido en el paragrafo VI del Articulo 6 del Decreto Supremo N°® 4477
=% de 24 de marzo de 2021, que establece que el Distribuidor deberd adecuar sus
sistemas normativos, operativos y comerciales para la incorporacion de los
Generadores Distribuidos y que a tal efecto, el procedimiento, plazos y formas seran
determinados por el Ente Regulador del sector eléctrico considerando la normativa
nacional; corresponde otorgar un plazo de veinte (20) dias habiles administrativos a
partir de la publicacion de la Resolucion Administrativa correspondiente, para que los
Distribuidores se adecuen al Procedimiento adjunto al presente informe.

4. CONCLUSIONES

Por lo expuesto precedentemente, se concluye lo siguiente:

4.1 Luego de la promulgacion del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024,
referente: a la Generacion Distribuida, surge la necesidad de emitir un
“Reglamento para el Registro e Incorporacion de los Generadores Distribuidos a
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la Red de Distribucion”, con la finalidad de ampliar el alcance e incentivar la
incorporacién de nuevos Generadores Distribuidos a la Red de Distribucion.

4.2 Considerando lo instruido en el articulo 3 parégrafo del Decreto Supremo N°
5167 de 05 de junio de 2024, que incorpora el articulo 7 inciso d) en el Decreto
Supremo N° 4477, las Distribuidoras tienen la obligacion de elaborar los
procedimientos operativos y comerciales para la implementacion y registro de la
Generacién Distribuida, en el marco del citado Decreto Supremo y la normativa
que emita esta Autoridad Reguladora.

5. RECOMEND;@CIONES
De acuerdo a lo sefialado precedentemente, se recomienda:

5.1 Aprobar mediante Resolucién Administrativa el ‘Reglamento para el Registro e
Incorporacion de los Generadores Distribuidos a la Red de Distribucion” que se
encuentra adjunto en Anexo al presente Informe.

5.2 Derogar la Resolucion AETN N° 485/2022 de 1° de septiembre de 2022.

5.3 Instruir a los Distribuidores para que en el plazo de veinte (20) dias habiles
administrativos, realicen las adecuaciones de sus sistemas normativos,
operativos y comerciales a los Procedimientos adjuntos al presente Informe, en
observancia del inciso d) del articulo 7 del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de
junio de 2024."

Que la presente Resolucién es de caracter eminentemente técnica, en consecuencia,
se acepta el analisis realizado por la Direccion de Control de Operaciones, Calidad y
Proteccién al Consumidor Area 1 (DOCP1) de la AETN en el Informe AETN-DOCP1
N° 824/2024 de 04 de julio de 2024, como fundamento de la presente Resolucion de
acuerdo a los efectos sefialados en el paragrafo Il del articulo 52 de la Ley N° 2341 de
23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO: (Conclusion)

Que por todo lo expuesto, en mérito a las consideraciones del Informe AETN-DOCP1
N° 824/2024 de 04 de julio de 2024, emitido por la Direccion de Control de
Operaciones, Calidad y Proteccion al Consumidor Area 1 (DOCP1) de la AETN, se
concluye que corresponde aprobar el “Reglamento para el Registro e Incorporacion de
los Generadores Distribuidos a la Red de Distribucion” que en Anexo forma parte
inseparable de la presente Resolucion; derogar la Resolucion AETN N° 485/2022 de
1° de septiembre de 2022; instruir a los Distribuidores para que en el plazo de veinte
(20) dias habiles administrativos a partir de la publicacién de la presente Resolucion,
realicen las adecuaciones de sus sistemas normativos, operativos y comerciales a los
Procedimientos adjuntos al presente Informe, en observancia del inciso d) del articulo
7 del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024; y disponer que la Unidad de
Gestién Estratégica (UGE) de la AETN publique la presente Resolucién por una sola
_¥ez, en un érgano de prensa de circulacion nacional, en aplicacion del articulo 34 de la
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Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo y en la
pagina web https://www.aetn.gob.bo.

CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la AETN)

Que el articulo 3 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, establece la
creacién de la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Electricidad (AE),
instituyendo en el articulo 4 que las atribuciones, competencias, derechos Yy
obligaciones de las extintas Superintendencias Sectoriales seran asumidas por las
Autoridades de Fiscalizacién y Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto
por la Constitucion Politica del Estado.

Que mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, se modifico el
articulo 3 y el Titulo VIl del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009,
otorgando nuevas atribuciones y cambio de denominacién de la Autoridad de
Fiscalizacién y Control Social de Electricidad como Autoridad de Fiscalizacion de
Electricidad y Tecnologia Nuclear (AETN).

Que mediante Resolucion Suprema N° 27288 de 30 de noviembre de 2020, se
designé al ciudadano Eusebio Lucio Aruquipa Fernandez como Director Ejecutivo de
la Autoridad de Fiscalizacién de Electricidad y Tecnologia Nuclear (AETN).

Que mediante Resolucion AETN-INTERNA N° 025/2023 de 08 de mayo de 2023, se

_ designd al ciudadano Eber Chambi Chambi, como Director Titular de la Direccion

’ Legal (DLG) de la Autoridad de Fiscalizacion de Electricidad y Tecnologia Nuclear
(AETN).

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalizacion de Electricidad y Tecnologia
Nuclear (AETN), conforme a la Resolucion Suprema N° 27288 de 30 de noviembre de
2020, en uso de las funciones y atribuciones conferidas por la Ley N° 1604 de
Electricidad de 21 de diciembre de 1994, el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril
de 2009, modificado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019 y
demas disposiciones legales en vigencia;

RESUELVE:

PRIMERA.- Aprobar el “Reglamento para el Registro e Incorporacion de los
Generadores Distribuidos a la Red de Distribucion” que en Anexo forma parte
inseparable de la presente Resolucion.

SEGUNDA.- Derogar la Resolucién AETN N° 485/2022 de 1° de septiembre de 2022.
TERCERA.- Instruir a los Distribuidores para que en el plazo de veinte (20) dias
habiles administrativos a partir de la publicacion de la presente Resolucién, realicen

las adecuaciones de sus sistemas normativos, operativos y comerciales al Reglamento
aprobado en la presente Resolucién, en observancia del inciso d) del articulo 7 del
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Decreto Supremo N° 4477 de 24 de marzo de 2021, incorporado con el paragrafo Il
del articulo 3 del Decreto Supremo N° 5167 de 5 de junio de 2024.

QUINTA.- Disponer que la Unidad de Gestién Estratégica (UGE) de la Autoridad de
Fiscalizacién de Electricidad y Tecnologia Nuclear (AETN) publique la presente
Resolucién por una sola vez, en un érgano de prensa de circulacion nacional, en
aplicacién del articulo 34 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de
Procedimiento Administrativo y en la pagina web https://www.aetn.gob.bo.

Registrese, comuniquese y archivese.

Eusebio & Efnéndez
DIRECYOR EJECUTIVO

AUTORIDAD DE FISCALIZACION DE

ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR
Es conforme:

‘&ambl

omec-ron LEGJ\L
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REGLAMENTO PARA EL REGISTRO E INCORPORACION DE LOS
GENERADORES DISTRIBUIDOS A LA RED DE DISTRIBUCION

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES
ARTICULO 1. (ANTECEDENTES)

El presente reglamento se emite en el marco de las competencias del Ente Regulador
establecidas en la ley 1604 de electricidad de 21 de diciembre de 1994, Decreto
Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009 y en atencién al parégrafo | de la Disposicion
Transitoria Gnica del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024,

ARTICULO 2. (OBJETO)

El presente reglamento tiene por objeto establecer los requisitos, plazos y el
procedimiento para el registro e incorporacion de los Generadores Distribuidos a la
Red de Distribucién, asi como la regularizacion del registro de Generadores
Distribuidos existentes antes de la promulgacion del Decreto Supremo N° 5167 de 05
de junio de 2024.

ARTICULO 3. (AMBITO DE APLICACION)

El presente reglamento es aplicable a los Distribuidores y Generadores Distribuidos,
conforme las definiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 4477 de 24 de

- marzo de 2021 y modificado mediante Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de
2024.

ARTICULO 4. (DEFINICIONES)

Para la aplicacién del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones y
conceptos:

Autoproductor con Generacion Distribuida: Es el Consumidor Regulado que
pertenece a las categorias industrial, transporte masivo o que brinda servicios basicos,
que produce energia eléctrica con un sistema de generacion descentralizado a partir
de fuentes renovables para su uso exclusivo, que podran inyectar energia eléctrica en
uno o' varios puntos y retirar remotamente en puntos distintos dentro el area de
operacién del Distribuidor en donde se encuentre registrado.

El limite de potencia para la Autoproduccién con Generacion Distribuida sera menor a
2.000 kW;

Adecuacién de Instalaciones: Es la ejecucion de mejoras o reformas de la red que
comprenden la instalacién, sustitucion o reforma de equipos y otros en instalaciones
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de distribuciéon existentes, o la adecuacion de estas instalaciones, para aumentar su
capacidad de distribucién, confiabilidad y vida Util, como efecto de la conexion del
Generador Distribuido;

Baja Tension (BT): Nivel de tension igual o inferior a mil (1.000) Voltios;

Certificado de Inscripcion de Autoproductor con Generacion Distribuida: Es el
documento mediante el cual el Ente Regulador certifica que el solicitante se encuentra
registrado como Autoproductor con Generacién Distribuida;

Consumidor Regulado Solicitante: Es el Consumidor Regulado del Distribuidor,
persona natural o juridica que pretenda ser un Generador Distribuido o Autoproductor
con Generacion Distribuida;

Dias: Son dias habiles administrativos;

Distribuidor: Es la Empresa Eléctrica, titular de una Concesién de servicio publico
que ejerce la actividad de Distribucion; '

Energia Autoconsumida: Es la energia eléctrica activa consumida a partir de su
propio sistema de generacion;

Energia Consumida: Es la energia eléctrica activa efectivamente consumida por el
Generador Distribuido de la Red de Distribucion;

Energia Inyectada: Es la energia eléctrica efectivamente entregada a la Red de
Distribucién en el punto de suministro del Usuario con Generacion Distribuida;

Energia Generada: Es la energia eléctrica activa total, en corriente alterna (CA),
producida por el sistema de generacién del Generador Distribuido;

Ente Regulador: Es la Autoridad de Fiscalizaciéon de Electricidad y Tecnologia
Nuclear (AETN);

Empresa Instaladora: Es la empresa especializada que realiza el disefio, instalacion
y/o adecuacion de Proyectos de Generacion Distribuida;

Excedente de energia: Es la energia producida por el Generador Distribuido no
consumida y que esta en la posibilidad de inyectar a la Red de Distribucion;

Formulario de Registro: Es el documento por el cual el Distribuidor registra al
Consumidor Regulado con un Sistema de Generacién Distribuido que no pretenda
inyectar sus excedentes a la Red de Distribucion.

Generacion Distribuida: Es la actividad de generacion de energia eléctrica que
realiza un consumidor regulado para el autoconsumo, a partir de un sistema de
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generacion descentralizado, con fuentes renovables, conectado a la Red de
Distribucién, con la posibilidad de inyectar los excedentes de energia;

Generador Distribuido: Es el Consumidor Regulado que cuenta con el Sistema de
Generacion Distribuida o realiza la actividad de Generacién Distribuida,;

Instalaciones del Generador Distribuido: Es el espacio fisico donde se
implementara el Sistema de Generacién Distribuida;

Inyeccién y Retiro Remoto: Es la energia inyectada en uno o varios puntos y retirada
en puntos distintos por el Autoproductor con Generacién Distribuida en el area de
operacién del Distribuidor donde se encuentra registrado. La compensacion de
excedentes de energia se hara considerando los bloques horarios establecidos para la
Distribucion;

Media Tension (MT): Nivel de tension superior a mil (1000) Voltios y menor a sesenta
y nueve mil (69.000) Voltios;

Operadores Eléctricos: Son las Empresas Eléctricas y los operadores rurales
regulados, que ejercen las actividades de Distribucion;

Potencia Instalada del Sistema de Generacién Distribuida: Es la potencia instalada
(kW) en corriente alterna (CA) del Sistema de Generacién Distribuida conectado a la
| red de distribucién. Corresponde al valor informado por el Generador Distribuido al
| momento de presentar su solicitud de acceso;

| Red de Distribucién: Es la infraestructura utilizada para suministrar la energia
i eléctrica a los usuarios, operada y administrada por el Distribuidor;

‘ Retribucién: Es el reconocimiento en favor del Generador Distribuido por la energia
! inyectada a la Red de Distribucién;

Retribuciéon por uso de la red de Distribucion: Es el reconocimiento que realiza el
Autoproductor con Generacién Distribuida al Distribuidor por el uso de la Red de
Distribucion para la Inyeccion y Retiro Remoto;

Sistema de Generacion Distribuida: Es el conjunto de equipos, componentes y
accesorios eléctricos fisicos, interconectados para la Generacion Distribuida;

Solicitud de Aprobacion del Proyecto: Es la solicitud realizada por un Consumidor
Regulado del Distribuidor para convertirse en un Generador Distribuido pudiendo ser
clasificado como  Nanogeneracién,  Microgeneracion,  Minigeneracién  y
Macrogeneracion, de acuerdo a lo establecido en Decreto Supremo N° 4477 de 24 de
marzo de 2021 y modificado mediante Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de

2024,
ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 379/2024, Pagina 3 de 34

LA PAl 0 Clﬁcma Cemrai) Av. 16de Juho N 1571 [Ek Prado} 0 591 2) 2312401 (5'31 2} 2430309 @(591 2) 2312393
COCHABAMBA: @ Av. Humboldt N* 746 (Distribuidor Cobija) @ (591-4) 4142100 @ (591-4) 4152076
SANTA CRUZ: © Edificio Millennial Tower N* 949; Calle 21 de Mayo @(591-3) 3111291
© aetn@aetn.gobbo @@ Linea Gratuita; 800-10-2407
& www.aetn.gob.bo




BICENTEMARIO DE : ' BOLIVIA S:gflfgg'fgéﬂgos Y ENERGIAS
BOLIVIA === -
ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 379/2024
TRAMITE N° 2024-58252-2-0-0-0-DOCP1
CIAE N° 0000-0000-0000-0000
La Paz, 04 de julio de 2024

Verificacién de equipos de medicién e instalaciones del Generador Distribuido:
Se refiere al pronunciamiento o informe escrito que emite el Distribuidor, respecto a los
equipos de medicion e instalaciones del Generador Distribuido sefialando que, a la
fecha de verificacién, se encuentran aptas para ser conectadas a la red de
distribucion.

Las normas de referencia base para la verificacion de equipos de medicion e
instalaciones del Generador Distribuido, son las aprobadas por el Instituto Boliviano de
Normalizacién y Calidad (IBNORCA). En caso de ausencia de alguna de ellas, se
utilizaran las normas internacionales |IEC o |IEEE.

CAPITULO I

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE SISTEMAS DE
GENERACION DISTRIBUIDA

ARTICULO 5. (INFORMACION PARA EL ACCESO COMO GENERADOR
DISTRIBUIDO)

El Distribuidor debera cumplir con lo siguiente:

. Establecer mecanismos de comunicacién y consulta para proporcionar
informacion de las condiciones técnicas y comerciales que los Consumidores
Regulados, que soliciten implementar Sistemas de Generacion Distribuida,
deben cumplir para conectarse a la Red de Distribucién.

1. Opcionalmente podra realizar una visita técnica previa, para verificar las
instalaciones y condiciones del Consumidor Regulado Solicitante.

18 Proporcionar al Consumidor Regulado Solicitante, un listado de empresas
registradas y habilitadas para realizar la elaboracién y/o instalacion de
Proyectos de Generacion Distribuida.

IV.  Verificar que el Consumidor Regulado Solicitante sea un Consumidor Regulado
activo del servicio publico de electricidad, sin deudas pendientes o que tenga
en curso una solicitud para acceder a este servicio y que se encuentre dentro
su area de operacion del Distribuidor.

Informar que la potencia instalada del Proyecto de Generacién Distribuida debe
estar comprendida en la clasificaciéon establecida en el articulo 3 del Decreto
Supremo N° 5167 de 05 de junio de 2024. Con este propoésito se establece lo
siguiente:

a) Los Consumidores Regulados solicitantes podran acceder a un Sistema de
Generacion Distribuida considerando el nivel de demanda y de tension de
la categoria tarifaria asignada al suministro asociado, segtn los Cuadros 1
y 2:
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Cuadro 1

Clasificacién de la potencia instalada segtn el nivel de demanda y
tension para los Consumidores Regulados solicitantes.

Nivel | Nanogeneracién Microgeneracion Minigeneracidn
Nivel de demanda
Tensién (S10kW) (>10kWy S50 kW) |  (>S0KW y S500kW)
BT Sl S NO
PD
MT Si St Sl
BT S| Sl NO
MD
MT Sl S Sl
BT Sl St NO
GD
MT Sl S Sl

Fuente: Elaboracidn propia

Cuadro 2

Clasificacion del Autoproductor con Generacion Distﬁl?uida segun la
demanda, nivel de tension y potencia instalada

P
Nivel de Nivel otencia instalada del Autoproductor can Gemwn Distribuida
demanda | Tensidn <10kW >10kW y >50kW y 5500 kW y <2.000 kW
$50 kW <500kW {Macrogeneracidn)

PD [¢] NO
MD 0

MT Si sl 5) Si

BT Sl S| NO NO
GD

Fuente: Elaboracion propia.

b) Los Consumidores Regulados de Pequefia Demanda (PD), Mediana
Demanda (MD) y Gran Demanda (GD), podran acceder a las potencias
instaladas sefialadas en el Cuadro 1.

¢) Los Consumidores de Pequefia Demanda (PD), Mediana Demanda (MD) y
Gran Demanda (GD), que pertenecen a las categorias Industrial,
Transporte Masivo o que brindan Servicios Basicos (Autoproductor con
Generacion Distribuida), podran acceder a las potencias instaladas
sefaladas en el Cuadro 2.

d) La potencia instalada preliminar del sistema de Generacién Distribuida
serd la que considere necesaria el Consumidor Regulado solicitante, 1a
cual podra ser modificada por el Ente Regulador tras una evaluacién del
alcance e impacto de la Generacion Distribuida en el territorio nacional,

basada en la informacién proporcionada por el Distribuidor. :
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ESTADD PLURINACIONAL DE

g El calculo de la capacidad instalada sera realizado por la Empresa

' Instaladora autorizada, con base a la Norma Boliviana aprobada por la

5 Entidad competente (IBNORCA), célculo que presentara adjunto al
Proyecto eléctrico y la solicitud de conexion, documentos que seran
revisados por el Distribuidor.

vl. El Distribuidor debe poner a disposicién los Formularios |, Il y Il del presente
reglamento a través de su portal Web en formato digital, asimismo, debera
tener la opcion de poder registrar de manera electrénica los datos requeridos y
descargarlos en formato PDF, documentos que el Consumidor Regulado
Solicitante debe presentar.

VIl.  El Distribuidor, para consulta dispondra de especificaciones o fichas técnicas
(marcas y modelos que cumplan con los requerimientos establecidos por el
Distribuidor) de equipamientos del Sistema de Generacion Distribuida, tales
como paneles fotovoltaicos, inversores, equipos de medicién y otros que se
requieran.

VIil.  Cada Proyecto de Generacion Distribuida (Nanogeneracion, Microgeneracion y
Minigeneracion) solo puede tener un Unico punto de conexién.

IX. Informar las condiciones técnicas y legales que requiere para constituirse como
Autoproductor con Generacion Distribuida.

ARTICULO 6. (REQUISITOS GENERALES)
l. Para registrarse como Generador Distribuido, las personas naturales o juridicas:

a) Deben contar con un Contrato del servicio de suministro de electricidad,
del inmueble donde se instalara el Sistema de Generacion Distribuida;

b) Deben contar con el poder del representante legal, si corresponde;

c) Deben acreditar la propiedad o tenencia del inmueble, donde se instalara
el sistema de Generacion Distribuida;

d) No debe registrar deudas pendientes por suministro de electricidad.

Para registrarse como Autoproductor con Generacién Distribuida, las personas
naturales o juridicas:

a) Deben contar con elllos Contrato(s) del servicio de suministro de
electricidad en la categeria Industrial, Trasporte masivo o que brinda
servicios basicos;

b) Deben contar con el poder del representante legal, si corresponde;

c) Deben acreditar la propiedad o tenencia del inmueble, donde se instalara
el sistema de Inyeccion;

d) Todos los Contratos de Suministro de electricidad deben estar a nombre
del Autoproductor con Generacion Distribuida;

e) No debe registrar deudas pendientes por suministro de electricidad.
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ARTICULO 7. (REQUISITOS TECNICOS DE PROYECTOS)
% Los requisitos técnicos se establecen en el siguiente cuadro:

L Ly Cuadro 3
g Caracteristicas Técnicas del Sistema de Generacion Distribuida

*. - |
| L (Eapo ]
Elemento de Manmbm
(1) | Generacién sl sl sl Sl
Distribuida en C.A.
Elemento de
interrupcion
(Puede estar
(2) | integrado en el Sl Sl S Si
| elemento de
2 ] proteccién y maniobra
3! . |encA) B
: { Proteccién de sub y
l_ (3) Sobretension Sl Sl Si Sl
{ Dispositivo de
| proteccién contra
sobrevoltajes
(4) Sinafionos Si Si sl Sl
atmosféricos o de
= maniobra
Protecciéon de sub y
(5) sobrefrecuencia St Si Sl Sl
6) | Relé de sincronismo Si Sl Si Si
_(7)_| Anti-isla Sl Sl Sl Sl
Registro de la
generacion =
(8) incorporado en el Sl Si Sl Sl
inversar
Sistema de
| Medicion
' Bidireccional.
g::ig?l::r;‘;:::s Sistema de Sistema de Sistema de
Medicin (9.1) unidireccionales Medioion Madocion Merdicion
3 solo para ! Bidireccional, 4 Bidireccional, 4 Bidireccional, 4
Generadoies Cuadrantes. Cuadrantes. Cuadrantes.
Distribuidos de la '
(9) categoria Pequefia
Demanda.
Sistema de Sistema de Sistema de
ey Medicion Medicién Medicion
| convencional en convencional en convencional en convencional en
. caso de que el caso de que el caso de que_el caso de qt{e_el
Medicién (9.2) punto de retiro no punto de retiro no punto de retiro punto de retiro no
e cart cuente con no cuanl_e con cuente con
e Generacion Generacién Gen_ata_clén
Distribuida Distribuida, 4 Distribuida, 4 Distribuida, 4
) Cuadrantes. Cuadrantes. Cuadrantes.
Elemento de corte [
| general S, S SI(MT) SI1(MT)
Elemento Maniobra y |
seccionamiento de
Generacion Sl Sl Si Sl
Distribuida CC
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e ST U 3cioly ! ~_ PotenclaInstalada (Pi)en kW |
i iE - B i Pi<10 (10<Pi<50) | (50<Pis500) | (500<Pi<
| Elemento de
| 12) | Croteccion en CC S sl S s
{ Sisterna de Medicion
) | o $I ) SIC) i) i)
| | Distribuida en CA
i Transformadores de
' (14) | Potencia (PT)y NO Si Sl Sl
i | corriente (CT).
Inversor, a cargo de la
|
conversion de CC/CA. [
. Incorporan las |
L1%s) | Droseccionds 50) i sl i si 1
Generacidn
Distribuida (2,3,5,6,7 ¥
LT 8)
g NO NO NO NO
Sl (en caso de no Sl (en caso de Sl (en caso de no
(16) Sistema de Inyeccion rasalll(zaar:' T:?: d':c?gn realizar la no realizar la realizar la
cero. Faperia o ~ inyeccién de inyeccion de inyeccion de
del Dirr?l ribuidor) energia a la red energla a la red energia a la red
i del Distribuidor) del Distribuider) del Distribuidor)

(*) No es obligatorio en el caso que el inversor tenga incorporada la medicién o registro de la energia generada, siempre
y cuando el Distribuidor tengan acceso coordinado para realizar las lecturas correspondientes, el medidor se
encuentre debidamente configurado y cumpla con Ias caracteristicas minimas de medicion (clase y precision) del
medidor bidireccional para la categoria correspondiente. Esta Gftima condicion aplica para Micro, Mini y Macro
Generacién Distribuida. Es opcional el uso de medidores Smart Meter para la medicion de la energia generada.

Diagrama N° 1
Esquema Referencial para la Instalacién de Generacion Distribuida para
Consumidores Regulados en Baja Tension con Sistema de Medicién de Conexion

Directa

T Jmimbate deimientaniel - Racan b 5 S A B e )
I |
[ I

l [
: - I Wl I 1 i
l ® , i
| e Q o & L o @ !
= % R N
! § © L= S0 Renovable 1
; =~ = ‘
| 1
i ¥ Sistema de Madicidn !
| g G :
: s e P k=i o O .
[ Generacion Distribuida 1

(") La conexién del sistema de medicién de la fuente de generacion distribuida podra ser de conexidn directa,
semidirecta o indirecta.
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Diagrama N° 2
Esquema Referencial para la Instalacion de Generacioén Distribuida para
Consumidores Regulados en Media Tension con Sistema de Medicién de Conexion

T T

Generacion Distribuida
howt

Semidirecta
i', G =T e S e S s e S e e i i e St s e S ST 1
i. | — |
I e :
. ®
] @ I
T E @ 0] ® @) Inversor @ @ = :
: | o >R
. i § S = :
'. : ¢ .
i ! 3 i [
; i | Camaenace :
i SgLiiKia oo i
I |
1 ]
1 ]

(*) La conexién del sistema de medicién de la fuente de generacion distribuida podrd ser de conexion directa,
semidirecta o indirecta.

Diagrama N° 3
Esquema Referencial para la Instalacién de Generacion Distribuida para
Consumidores Regulados en Media Tension con Sistema de Medicién de Conexién

Indirecta
e 1 i — il — T M e S i it i
| r—I i
| = i
: ® 1
: = ® ® @i Inversor ® ) l
- 3 @ i [ 5] e 2= s mand O -
: : g I =3 Renavablo :
. g Ry J_, Ny = |
1 a' 2| | :
: E [ Carga Interna del . :
| c Reg con |
i ) Genaracion Distribuida \
i I
1 I
1 I
| q—-—_b_ !
|17, . I R, S R S SO SO Ere” . I B R b T — 1] 4 ul

(*] La conexion del sistema de medicién de la fuente de generacion distribuida podré ser de conexidn directa,

semidirecta o indirecta.
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Diagrama N° 4
Esquema Referencial para Autoproductores con Generacion Distribuida con Moda!:dad
de Inyeccion y Retiro Remoto en Media Tension.

Energia inyectada en uno o varios puntos

=

55 PhrEL | mr @

; @ BEERL 13

EE — 0 TI¥Q (erfTme o
F 1 M Rencvable
3 T = @EOOW

Energia retirada de diferentes puntos dentro del area de operacién del Distribuidor

"
i yeuial

A I |
E i t
| | g
L s.

(*) Para implementar un servicio auxiliar en el inmueble del punto de inyeccion, el Autoproductor debe solicitar al
Distribuidor un nuevo servicio, cumpliendo la normativa técnica y legal vigente.

El punto de inyeccién, puede ser en uno o varios puntos, no debiendo sobrepasar la sumatorias de su potencia de
2.000 kw.
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Diagrama N° 5
Modeio de referencia para Autoproductores con Generacion Distribuida que utilizan el
sistema de inyeccién y retiro remoto, incluyendo un Sistema de Generacion Distribuida
propia para su consumo interno.
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(*) La conexién del sisterna de medicion de la fuente de generacién distribuida podréa ser de conexion directa,
semidirecta o indirecta.

Notas:

(1) Elemento de interrupcion general del sistema de Generacion Distribuida
lado C.A.

(2) Elemento de interrupcién automatico accionado por proteccion y/o por
mando. Si el acoplamiento de la generacion es por medio de un inversor y
corresponde a Nanogeneracion Distribuida, este dispositivo puede estar
integrado en el inversor.
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No es necesario relé de proteccion especifico (Proteccion de sub y
sobretension), sino un sistema electrénico que detecte tales anomalias y
que produzca una salida capaz de operar en la légica de actuacion del
elemento de interrupcion (se encuentra integrado en el inversor).

Dispositivo de proteccidén contra sobrevoltajes transitorios atmosféricos o
de maniobra, sera a criterio y eleccion del proyectista en coordinacién con
el solicitante de GDI y no Obligatorio.

No es necesario relé de proteccion especifico (Proteccion de sub y
sobrefrecuencia), sino un sistema electronico que detecte tales anomalias
y que produzca una salida capaz de operar en la légica de actuacion del
elemento de interrupcién En caso que el sistema de generacion distribuida
cuente con inversor, el sistema electrénico se debe encontrar integrado en
este equipo.

No es necesario relé de sincronismo especifico, sino un sistema
electronico que realice el sincronismo con la frecuencia de la red y que
produzca una salida capaz de operar en la légica de actuacion del
elemento de interrupcién, de manera que soélo ocurra la conexién con la
red después de que se haya alcanzado la sincronizacién En caso que el
sistema de generacion distribuida cuente con inversor, el sistema
electrénico se debe encontrar integrado en este equipo.

La proteccién anti-isla debe garantizar la desconexion eléctrica entre la red
de distribucién y las instalaciones eléctricas internas del Sistema de
Generacion Distribuida, incluyendo la porcién de carga y de generacion,
quedando imposibilitada la conexién al sistema del Distribuidor durante la
interrupcion del suministro. En caso que el sistema de generacion
distribuida cuente con inversor, la proteccion se debe encontrar integrada
en este equipo.

El inversor podra contar con un sistema de registro de la energia eléctrica
activa generada.

El sistema de medicion del Consumidor Regulado con Generacion
Distribuida debe configurarse de acuerdo a los requerimientos de la
categoria tarifaria a la que corresponda. Alternativamente el sistema de
medicién puede considerar la instalacion de medidores inteligentes (Smart
Meter).

Para los Autoproductores de Generacion Distribuida de la categoria de
Gran Demanda o alguna categoria que establezca cargos por energia en
funcion de los bloques horario, se realizara con medidores que tengan la
capacidad de registrar los consumidores de energia generada e inyectada
por bloques horarios.

Este elemento debe permitir la apertura de la instalacion de Generacion
Distribuida, de manera que dicha instalacion quede aislada totalmente.
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Debera ser de corte visible y de facil acceso al Distribuidor u Operador
Eléctrico

(11) Elemento de interrupcién general del sistema de Generacion Distribuida
lado CC (Corriente Continua). Este elemento podra estar integrado en el
inversor si corresponde la utilizacion de este equipo.

(12) Elemento de proteccién en CC: fusibles tipo gPV o similar que limite las
corrientes de cortocircuito del lado CC del sistema de generacion
distribuida.

(13) Sistema de Medicién de la fuente Generacion Distribuida, de propiedad del
Generador Distribuido, tiene el objetivo de registrar toda la energia
producida por el sistema de Generacién Distribuida. Los dispositivos deben
tener similares caracteristicas técnicas que los del sistema de medicién de
facturacion. Alternativamente este sistema de medicién puede considerar
la instalaciéon de medidores “inteligentes”. Este Sistema de Medicién no es
obligatorio si se cumplen las condiciones establecidas en la Nota del
Cuadro 3.

(14) Los transformadores de voltaje (en sus siglas en ingles PT) y de corriente
(en sus siglas en ingles CT) para medicién, son componentes integrales en
los sistemas de energia eléctrica y sirven para reducir los niveles de alto
voltaje y corriente para aplicaciones de medicion, proteccion y control.

(15) El inversor es un dispositivo cuya funcion es transformar la energia de una
fuente de corriente continua (CC) a una fuente de salida de corriente
alterna (CA), mismo que tiene integrado varias protecciones para dar
confiabilidad al Sistema de Generacion Distribuida con fuente de energia
renovable, asi como también cumple la funcién de sincronizar la energia
transformada a CA con la de la red de distribucién a la cual se inyecta
dicha energia.

(16) Sistema de control de inyeccién cero, es un sistema conformado por
dispositivos eléctrico y/o electronico que impida la inyeccién de potencia a
la red del distribuidor a través de la adecuacién del sistema de generacion
distribuido al consumo de la instalacion.

Segun lo sefalado en el articulo 6 paragrafo IV del Decreto Supremo N° 4477 de
24 de marzo de 2021 y modificado con el Decreto Supremo N° 5167 de 05 de
junio de 2024, el equipo de medicién y las instalaciones eléctricas para la
Generacion Distribuida deben ser verificadas por el Distribuidor.

Las verificaciones de los equipos de medicion y las instalaciones eléctricas del
Sistema de Generacién Distribuida que realice el Distribuidor, se efectuaran en el
marco de las normas aprobadas por IBNORCA. En caso de ausencia de alguna
de ellas, se utilizaran las normas internacionales |IEC o IEEE.

Para la contrastacién de los sistemas de medicién, el Consumidor Regulado
Solicitante, debe contar con el Informe de Ensayo y/o Certificado de Calibracion
de los Medidores Unidireccional o Bidireccional y de los Transformadores de
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medicién, emitido por los laboratorios de Ensayo y/o Calibracién independientes
acreditados por el organismo boliviano de acreditacion o seran realizadas por el
Distribuidor.

V. Para la aplicacién y uso adecuado de los equipos eléctricos en las instalaciones
de los Consumidores Regulados Solicitantes con Generacién Distribuida, se
deben cumplir las normas técnicas, segln la potencia instalada, detallados en
los Cuadros 1y 2 del presente reglamento.

V. El Distribuidor puede solicitar protecciones adicionales, siempre que se
justifiquen técnicamente, en funcién de las caracteristicas especificas del
Sistema de Generacion Distribuida.

ARTICULO 8. (CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE GENERACION
DISTRIBUIDA)

I. Proyecto eléctrico con inyeccién a la red

a) Proyecto de disefio y/o instalacion del Sistema de Generacion Distribuida
aprobado por la Empresa Instaladora inscrita ante el Ente Regulador debera
presentar la siguiente informacion:

- Diagrama Unifilar;

- Esquema de conexion simplificado;

- Descripcion de la potencia instalada, energia generada promedio mensual,
consumo promedio mensual, energia inyectada, cuadro de cargas, voltaje,
punto de conexién, tipo de fuente energia renovable a utilizar;

- Descripcién Técnica de los equipos principales.

b) Ubicacién georeferenciada del area de emplazamiento del Proyecto, (presentar
coordenadas geograficas WGS 84 UTM del predio).

¢) Cronograma referencial de Ejecucién del Sistema de Generacién Distribuida.
d) Vida util del Proyecto de Generacion Distribuida, este periodo sera establecido
como plazo para la duracién del Contrato a suscribirse. Se determinara con
base al menor de las vidas Utiles de los componentes principales del sistema
de Generacidn Distribuida, en caso que la vida util no esté determinada en la
ficha técnica o manual del equipo se adoptara la vida util establecida en las
tablas de depreciacion de acuerdo a la Normativa vigente.

Para los Autoproductores con Generacion Distribuida en la modalidad de

inyeccién y retiro remoto, presentar la memoria de calculo de la energia

mensual que se estima inyectar a la red de distribucién, de acuerdo a los
puntos de inyeccion y retiro.

Cronograma de mantenimiento previsto para el sistema de Generacion

Distribuida. (Solo aplica a Minigeneracion y Macrogeneracion Distribuida).

Andlisis de cortocircuito y coordinacién y ajuste de protecciones para Sistemas

de Generacion Distribuida.

Datos generales del Consumidor Regulado Solicitante, direccion, correo

electrénico, numero telefénico, NIT si corresponde y datos de la Empresa

Instaladora encargada del disefio.

Certificado de Inscripcién de Autoproductor con Generacién Distribuida.
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j) Contrato de Leasing si corresponde.

Il. Proyecto eléctrico sin inyeccion a la red

Para los sistemas de generacién distribuida sin inyeccion a la red deben presentar los
requisitos sefalados:

a) Proyecto de disefio y/o instalacion del Sistema de Generacién Distribuida
aprobado por la Empresa Instaladora inscrita ante el Ente Regulador debera
presentar la siguiente informacion:

- Diagrama Unifilar;

- Esquema de conexion simplificado;

- Descripcibn de la potencia instalada, energia generada promedio
mensual, consumo promedio mensual, cuadro de cargas, voltaje, punto
de conexién, tipo de fuente energia renovable a utilizar;

- Descripcién Técnica de los equipos principales.

b) Ubicacion georeferenciada del area de emplazamiento del Proyecto, (presentar
coordenadas geograficas WGS 84 UTM del inmueble).

¢) Cronograma referencial de Ejecucion del Sistema de Generacion Distribuida.

d) Datos generales del Consumidor Regulado Solicitante, direccion, correo
electrénico, nimero telefénico, NIT si corresponde y datos de la Empresa
Instaladora encargada del disefio.

e) Certificado de Inscripcion de Autoproductor con Generacion Distribuida.

f) Contrato de Leasing si corresponde.

g) Para los Sistemas de Generacion Distribuida que no pretendan inyectar a la
Red de Distribucién es necesario que cuente con un Sistema de inyeccion cero
para evitar el flujo de potencia eléctrica hacia la Red de Distribucién.

h) EI Proyecto eléctrico sin inyecciéon a la red, no requiere un medidor
bidireccional.

Todos los documentos deben estar firmados por el Consumidor Regulado
Solicitante (0 Representante Legal) .y por el responsable técnico de la Empresa
Instaladora inscrita ante el Ente Regulador.

ARTICULO 9. (ETAPAS PARA EL ACCESO DE LOS GENERADORES
DISTRIBUIDOS A LA RED DE DISTRIBUCION)

I. Solicitud de Aprobacion del Proyecto de Generacion Distribuida

a) El Consumidor Regulado Solicitante debe presentar la Solicitud de Aprobacion
del Proyecto conforme a la potencia instalada segun los Cuadros 1 y 2,
incluyendo el Formulario |, Il y Ill, del presente reglamento. No concierne al
Distribuidor solicitar documentos adicionales.

b) El Distribuidor después de recibir la documentacién completa, definida en el
inciso a) del articulo 9 del presente reglamento, debe entregar al solicitante
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una copia de la Solicitud de Aprobacién del Proyecto, indicando la fecha y hora
de la recepcion.
¢) El Distribuidor debe verificar la documentacion remitida segun lo establecido en
el inciso a) del articulo 9 del presente reglamento y comunicar la aceptacion o
el rechazo de la solicitud de aprobacién del Proyecto, en un plazo de diez (10)
dias a partir de la recepcién de la documentacion. En caso de rechazo, el
Distribuidor debera especificar por escrito las razones que motivaron la
decisién y el Consumidor Regulado Solicitante podra iniciar una nueva
solicitud. En el mismo plazo, el Distribuidor debe verificar si se requieren
. adecuaciones en la Red de Distribucién y comunicar por escrito al Consumidor
Regulado Solicitante el rechazo y las modificaciones necesarias para la
conexién con su Sistema de Generacion Distribuida.

En caso de adecuacion de la Red de Distribucion, el Consumidor regulado
Solicitante podra suscribir un contrato con el Distribuidor para que este
modifique su red a costo del solicitante como establece la normativa legal
vigente, debiendo el Distribuidor entregar un cronograma de ejecucion de las
adecuacioén necesarias. El plazo de la adecuacion a las instalaciones de la Red
de Distribucion sera acordado entre el Distribuidor y el Consumidor regulado
Solicitante. Estas adecuaciones de instalaciones deberan ser técnicamente
justificadas.

d) Ademas de verificar el cumplimiento del inciso a) del articulo 9 del presente
reglamento, el Distribuidor debe considerar el cumplimiento del inciso a) del
paragrafo Il del articulo 8 del Decreto Supremo N° 5167 de 05 de junio de
2024, en caso que el contrato no considere la prohibicion normativa se
considerara como causal de rechazo, debiendo poner en conocimiento al Ente
Regulador.

Il. Implementacién de la instalacion del Sistema de Generacion Distribuida

a) A partir de la comunicacion de la aceptacion, en un plazo maximo de cinco (5)
dias el Consumidor Regulado Solicitante debera comunicar al Distribuidor,
mediante nota, el nombre de la Empresa Instaladora inscrita ante el Ente
Regulador que ejecutara el Proyecto. El plazo sefialado podra ser modificado
con la debida justificacion y acordado entre partes, para que la solicitud.se
mantenga vigente.

b) Cualquier incumplimiento por parte del Consumidor Regulado Solicitante,
Empresa Instaladora o Distribuidor, deberan ser puestos en conocimiento del
Ente Regulador, para que dentro de sus atribuciones realice las acciones
correspondientes.

c¢) El Consumidor Regulado Solicitante o la Empresa Instaladora solicitara al
Distribuidor la inspeccion a sus instalaciones con Generacion Distribuida al
cumplirse el plazo establecido en el inciso c) del paragrafo | y Il del articulo 8
del presente reglamento.

d) El Distribuidor realizara la inspeccion a las instalaciones del Consumidor
Regulado Solicitante con Generacién Distribuida en el plazo de cinco (5) dias.
ANEXO A LA RESOLUCION AETN N° 379/2024, Pagina 16 de 34
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lll. Inspeccidn de instalaciones de Sistemas de Generacion Distribuida.

a) La inspeccion se realizara en presencia del Consumidor Regulado Solicitante o
represente legal y el responsable técnico de la Empresa Instaladora. En
ausencia de uno de ellos, la inspeccion sera reprogramada.

b) Los resultados de la inspeccién se registraran en un Formulario de Verificacion
. proporcionado por el Distribuidor. En dicho Formulario, el Distribuidor debe
| informar que, para proceder con la firma del contrato, el Consumidor Regulado
debe presentarse en las oficinas del Distribuidor en un plazo maximo de 48
horas. Este Formulario sera entregado al Consumidor Regulado Solicitante al
termino de la inspeccién. En caso de que se observen deficiencias, el
Consumidor Regulado Solicitante y/o la Empresa Instaladora deberan realizar
las correcciones pertinentes. Posteriormente, una vez corregidas las
observaciones sefialadas en el Formulario de Verificacién, el interesado debera
presentar una nueva solicitud de inspeccion formal al Distribuidor

IV. Conexion del Sistema de Generacion Distribuida.

a) Una vez aprobada la inspeccion por parte del Distribuidor, este comunicara al
Consumidor Regulado Solicitante la aprobaciéon de su Sistema de Generacién
Distribuida y procedera a registrar el Formulario de Registro (sin inyeccién a la
red) conforme establece el articulo 16 o suscribird el Contrato de Generador
Distribuido (con inyeccién a la red), segun lo establecido en los articulos 11 o
13.

b) El Distribuidor conectara el Sistema de Generacién Distribuida a la red de
Distribucién en un plazo maximo de tres (3) dias después de la firma del
I_ Contrato.

CAPITULO Il
CONTRATO Y REGISTRO DE GENERACION DISTRIBUIDA

ARTICULO 10. (CONTRATO Y FORMULARIO DE REGISTRO)

El Contrato de Generador Distribuido, es el documento suscrito entre el Generador
Distribuido y el Distribuidor, en el cual se establecen las condiciones, derechos y
obligaciones para el Sistema de Generacion Distribuida y debe estar sujeto a las
disposiciones de la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, sus
Reglamentos, los Decretos Supremos referidos a Generacién Distribuida, el Contrato
del Distribuidor (Titulo Habilitante y otros), las Resoluciones que emita el Ente
Regulador y toda aquella normativa aplicable.

ARTICULO 11. (CONTENIDO DEL CONTRATO MODELO DE GENERACION
DISTRIBUIDA)

El contenido minimo que debera tener el Contrato es el siguiente:
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a) |dentificacion de las Partes, debidamente acreditadas en caso de personas
juridicas; respecto al Generador Distribuido debe establecerse su calidad de
Consumidor Regulado, citandose expresamente a su Contrato de Suministro de
Electricidad (condicién previa que debe ser cumplida y tiene vinculacién con la
Generacion Distribuida).

b) Objeto y marco de referencia del Contrato.

¢) Ubicaciéon georreferenciada (presentar coordenadas geograficas WGS 84 UTM
del inmueble) o direccione del area de emplazamiento del Proyecto.

d) Caracteristicas del Suministro del Sistema de Generacion Distribuida.
e) Obligaciones y Derechos de las partes.

f) Tarifas aplicables.

g) Vigencia y plazo.

h) Medicion.

i) Modalidad de facturacion (no aplicable para Sistemas de Generacién Distribuida
sin inyeccion a la red).

j) Esquema de condiciones de retribucion (no aplicable para sistemas de
generacion distribuida sin inyeccién a la red).

k) Rescision de Contrato.
1) Cesion del Contrato.

m)Derecho a la reclamacién del Generador Distribuido en su condicién de usuario
respecto al servicio de suministro de electricidad que le brinda el Distribuidor,
conforme la Ley N° 453, Ley General de los Derechos de las Usuarias y los
Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores de 04 de diciembre de
2013 y su Reglamento.

n) Infracciones y Sanciones de las partes.
o) Consentimiento del Contrato.

a) Potencia Instalada.

b) Caracteristicas técnicas de los sistemas de medicién.

c¢) Caracteristicas técnicas esenciales del equipamiento de generacion.
d) Vigencia segun la vida util del Proyecto.

e) Medio de comunicacién acordado para la notificacion, medicién y operacion
(numero de contacto o correo electrénico).

ARTICULO 12. (CONDICIONES PARA EL GENERADOR DISTRIBUIDO)
i. La renovacion del Contrato estara en funcién a la vida util del equipamiento y el

remanente del sistema de Generacion Distribuida, conforme lo dispuesto en el
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